
 微信扫一扫

一、扫码完成日常检查

打开微信扫一扫 扫描现场粘贴的二维码

打开微信点击扫一扫

找到灭火器检查填写入口


将检查结果记录到表单中

 找到灭火器检查填写入口

二、检查完，发现灭火器异常后的操作

根据实际检查结果，


选择灭火器是否正常

逐条填写检查项，


正常的打√，异常的打×

当检查异常时，


详细填写异常情况说明

当检查异常时，


需要现场拍摄灭火器照片，


系统自动添加水印，防作假

填写实际检查人员姓名，


并授权手机号、定位信息

填写完成后即可提交

填写成功后可点击“完成”，


还需检查下一个灭火器时可击


“扫描下一个码”快速填写

 填写表单中的内容

 填写成功

 及时将发现异常的灭火器进行更换

当更换完灭火器后需要手动


变更状态，点击后将状态改


为正常

将状态切换到正常，


并填写补充说明、拍照记录

 再次扫码变更灭火器状态


